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令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和6年 令和6年 令和6年

基準値 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 最 小 平 均 最 大 分析回数

気 温 ℃ 21.0 22.7 26.7 30.6 34.8 34.9 25.0 25.0 17.4 13.9 8.0 15.8 8.0 23.0 34.9 12

水 温 ℃ 17.0 19.7 21.8 26.2 31.4 30.5 27.5 21.3 14.2 11.3 10.1 11.3 10.1 20.2 31.4 12

1 一 般 細 菌 1mL中100以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

2 大 腸 菌 検出されないこと 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 12

3 ｶ ﾄ ﾞ ﾐ ｳ ﾑ 及 び そ の 化 合 物 0.003 mg/L　 以下   0.0003　未満   0.0003　未満   0.0003　未満   0.0003　未満 0.0003　未満 0.0003　未満 0.0003　未満 4

4 水 銀 及 び そ の 化 合 物 0.0005 mg/L　 以下  0.00005　未満           0.00005　未満 0.00005　未満 0.00005　未満 1

5 ｾ ﾚ ﾝ 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L　 以下   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

6 鉛 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L　 以下   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

7 ﾋ 素 及 び そ の 化 合 物 0.01 mg/L　 以下   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

8 六 価 ｸ ﾛ ﾑ 化 合 物 0.02 mg/L　 以下   0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満 0.002　未満 0.002　未満 0.002　未満 4

9 亜 硝 酸 態 窒 素 0.04 mg/L　 以下 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 12

10 ｼ ｱ ﾝ 化 合 物 ｲ ｵ ﾝ
及 び 塩 化 ｼ ｱ ﾝ 0.01 mg/L　 以下   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

11 硝 酸 態 窒 素
及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 10 mg/L　 以下 0.97 0.68 0.60 0.47 0.75 0.60 0.87 0.93 0.98 0.98 1.13 1.02 0.47 0.83 1.13 12

12 ﾌ ｯ 素 及 び そ の 化 合 物 0.8 mg/L　 以下 0.08　未満 0.08　未満 0.08　未満 0.08　未満 0.10 0.08　未満 0.08　未満 0.10 0.08 0.08　未満 0.08　未満 0.08　未満 0.08　未満 0.08　未満 0.10 12

13 ﾎ ｳ 素 及 び そ の 化 合 物 1 mg/L　 以下   0.1　未満   0.1　未満   0.1　未満   0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 4

14 四 塩 化 炭 素 0.002 mg/L　 以下  0.0002　未満   0.0002　未満   0.0002　未満   0.0002　未満  0.0002　未満 0.0002　未満 0.0002　未満 4

15 1,4- ｼ ﾞ ｵ ｷ ｻ ﾝ 0.05 mg/L　 以下  0.005　未満   0.005　未満   0.005　未満   0.005　未満  0.005　未満 0.005　未満 0.005　未満 4

16 ｼ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 及 び
ﾄ ﾗ ﾝ ｽ -1,2- ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 0.04 mg/L　 以下  0.004　未満   0.004　未満   0.004　未満   0.004　未満  0.004　未満 0.004　未満 0.004　未満 4

17 ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ 0.02 mg/L　 以下  0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満  0.002　未満 0.002　未満 0.002　未満 4

18 ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 0.01 mg/L　 以下  0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満  0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

19 ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ 0.01 mg/L　 以下  0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満  0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

20 ﾍ ﾞ ﾝ ｾ ﾞ ﾝ 0.01 mg/L　 以下  0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満   0.001　未満  0.001　未満 0.001　未満 0.001　未満 4

21 塩 素 酸 0.6 mg/L　 以下 0.06　未満 0.07 0.07 0.07 0.10 0.08 0.07 0.06　未満 0.06　未満 0.06　未満 0.06　未満 0.06　未満 0.06　未満 0.06　未満 0.10 12

22 ｸ ﾛ ﾛ 酢 酸 0.02 mg/L　 以下 0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満   0.002　未満 0.002　未満 0.002　未満 4

23 ｸ ﾛ ﾛ ﾎ ﾙ ﾑ 0.06 mg/L　 以下   0.008     0.011     0.006　未満     0.006　未満   0.006　未満 0.006　未満 0.011 4

24 ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ 酢 酸 0.03 mg/L　 以下 0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満 0.003　未満 0.003　未満 4

25 ｼ ﾞ ﾌ ﾞ ﾛ ﾓ ｸ ﾛ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ 0.1 mg/L　 以下  0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満  0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 4

26 臭 素 酸 0.01 mg/L　 以下 0.001   0.001   0.002   0.002   0.001 0.001 0.002 4

27 総 ﾄ ﾘ ﾊ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ 0.1 mg/L　 以下  0.02   0.04   0.01   0.01　未満  0.01　未満 0.02 0.04 4

28 ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ 酢 酸 0.03 mg/L　 以下 0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満   0.003　未満 0.003　未満 0.003　未満 4

29 ﾌ ﾞ ﾛ ﾓ ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ 0.03 mg/L　 以下  0.008   0.012   0.004   0.003　未満  0.003　未満 0.006 0.012 4

30 ﾌ ﾞ ﾛ ﾓ ﾎ ﾙ ﾑ 0.09 mg/L　 以下  0.009　未満   0.009　未満   0.009　未満   0.009　未満  0.009　未満 0.009　未満 0.009　未満 4

31 ﾎ ﾙ ﾑ ｱ ﾙ ﾃ ﾞ ﾋ ﾄ ﾞ 0.08 mg/L　 以下 - - - -

32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L　 以下   0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 4

33 ｱ ﾙ ﾐ ﾆ ｳ ﾑ 及 び そ の 化 合 物 0.2 mg/L　 以下   0.02　未満   0.02　未満   0.02　未満   0.02　未満 0.02　未満 0.02　未満 0.02　未満 4

34 鉄 及 び そ の 化 合 物 0.3 mg/L　 以下   0.03　未満   0.03　未満   0.03　未満   0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 4

35 銅 及 び そ の 化 合 物 1.0 mg/L　 以下   0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満   0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 4

36 ﾅ ﾄ ﾘ ｳ ﾑ及 びそ の化 合物 200 mg/L　 以下 14.6 14.2 8.7 13.0 17.8 15.2 15.2 15.1 13.7 13.1 14.8 12.4 8.7 14.0 17.8 12

37 ﾏ ﾝ ｶ ﾞ ﾝ 及 び そ の 化 合 物 0.05 mg/L　 以下   0.005　未満   0.005　未満   0.005　未満   0.005　未満 0.005　未満 0.005　未満 0.005　未満 4

38 塩 化 物 ｲ ｵ ﾝ 200 mg/L　 以下 17.2 16.3 12.8 12.3 17.2 14.1 14.8 16.4 17.0 17.3 18.3 16.0 12.3 15.8 18.3 12

39 ｶ ﾙ ｼ ｳ ﾑ 、 ﾏ ｸ ﾞ ﾈ ｼ ｳ ﾑ 等
（ 硬 度 ） 300 mg/L　 以下 44.4 42.3 31.7 37.5 42.6 39.5 40.9 43.4 47.1 45.3 46.7 41.7 31.7 41.9 47.1 12

40 蒸 発 残 留 物 500 mg/L　 以下   91   96   98   99 91 96 99 4

41 陰 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤 0.2 mg/L　 以下 - - - -

42 ｼ ﾞ ｪ ｵ ｽ ﾐ ﾝ 0.00001 mg/L　 以下 0.000001 未満 - 0.000001 未満 - 1

43 2- ﾒ ﾁ ﾙ ｲ ｿ ﾎ ﾞ ﾙ ﾈ ｵ ｰ ﾙ 0.00001 mg/L　 以下 0.000001 未満 - 0.000001 未満 - 1

44 非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤 0.02 mg/L　 以下 - - - -

45 ﾌ ｪ ﾉ ｰ ﾙ 類 0.005 mg/L　 以下 - - - -

46 有 機 物
（ 全 有 機 炭 素 (TOC) の 量 ） 3 mg/L　 以下 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 12

47 ｐ H 値 5.8-8.6 7.4 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.1 7.1 7.1 7.3 7.5 12

48 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

49 臭 気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 12

50 色 度 5 度　 以下 0.5　未満 0.5　未満 0.6 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.5　未満 0.6 12

51 濁 度 2 度　 以下 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 0.2　未満 12

残 留 塩 素 遊 離 0.1mg/L
結 合 0.4mg/L 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 12

判 定 水質基準に適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適　　合 適　　合 適　　合 　

備 考
平均値：

生データによるもの

令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月 令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月

　水　質　検　査　結　果　

採 水 年 月

検査項目



1

令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和6年 令和6年 令和6年

目標値 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 最 小 平 均 最 大 分析回数

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02 mg/L　 以下 　 　 　 　 　 0.02　未満 　 　 　 　 　 　 0.02　未満 1

2 ｳ ﾗ ﾝ 及 び そ の 化 合 物 0.002 mg/L　 以下 　 　 　 　 　 0.0002　未満 　 　 　 　 　 　 0.0002　未満 1

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02 mg/L　 以下 　 　 　 　 　 0.02　未満 　 　 　 　 　 　 0.02　未満 1

5 1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 0.004 mg/L　 以下 　 0.0004　未満 　 　 0.0004　未満 　 　 0.0004　未満 　 　 0.0004　未満 　 0.0004　未満 0.0004　未満 0.0004　未満 4

8 ト ル エ ン 0.4 mg/L　 以下 　 0.04　未満 　 　 0.04　未満 　 　 0.04　未満 　 　 0.04　未満 　 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 4

16 残 留 塩 素 1 mg/L　 以下 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 12

17
ｶﾙｼｳ ﾑ 、ﾏ ｸ ﾞ ﾈｼｳ ﾑ等
（ 硬 度 ）

10～100 mg/L 44.4 42.3 31.7 37.5 42.6 39.5 40.9 43.4 47.1 45.3 46.7 41.7 31.7 41.9 47.1 12

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01 mg/L　 以下   0.002   0.001　未満   0.001   0.001　未満 0.001　未満 0.001 0.002 4

19 遊 離 炭 酸 20 mg/L　 以下 4.0 4.0 2.6 2.6 2.6 4.4 4.0 3.1 2.2 3.1 2.6 2.6 2.2 3.2 4.4 12

20 1,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.3 mg/L　 以下 　 0.03　未満 　 　 0.03　未満 　 　 0.03　未満 　 　 0.03　未満 　 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 4

24 蒸 発 残 留 物 30～200 mg/L   91   96   98   99 91 96 99 4

25 濁 度 1 度　 以下 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 0.1　未満 12

26 ｐ H 値 7.5程度 7.4 7.1 7.2 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.1 7.1 7.1 7.3 7.5 12

27 腐 食性 (ﾗ ﾝｹ ﾞ ﾘ ｱ指 数 ) -1程度以上とし、極力0に近づける   -1.9   -1.4   -1.5   -1.9 -1.9 -1.7 -1.4 4

29 1,1 － ジ ク ロ ロ エチ レン 0.1 mg/L　 以下 　 0.01　未満 　 　 0.01　未満 　 　 0.01　未満 　 　 0.01　未満 　 0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 4

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1 mg/L　 以下   0.01　未満   0.01   0.01　未満   0.01　未満 0.01　未満 0.01　未満 0.01 4

1

令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和5年 令和6年 令和6年 令和6年

単位 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 最 小 平 均 最 大 分析回数

侵 食 性 遊 離 炭 酸  mg/L　 3.6 3.6 2.5 2.4 2.3 4.0 3.6 2.8 1.9 2.8 2.3 2.4 1.9 2.8 4.0 12

溶 性 ケ イ 酸  mg/L　      6.9       6.9 1

モ リ ブ デ ン  mg/L　      0.007　未満       0.007　未満 1

銀  mg/L　      0.003　未満       0.003　未満 1

ス ズ  mg/L　      0.003　未満       0.003　未満 1

バ リ ウ ム  mg/L　      0.013       0.013 1

ビ ス マ ス  mg/L　      0.003　未満       0.003　未満 1

ｶ ﾘ ｳ ﾑ  mg/L　 2.5 2.2 2.2 2.0 2.6 2.2 2.5 2.6 2.7 2.5 2.7 2.3 2.0 2.4 2.7 12

硫 酸 ｲ ｵ ﾝ  mg/L　 15.1 16.8 8.5 13.9 18.0 15.1 15.6 16.8 14.9 15.2 16.5 15.8 8.5 15.2 18.0 12

ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 態 窒 素  mg/L　 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 0.04　未満 12

総 酸 度  mg/L　 4.5 4.5 3.0 3.0 3.0 5.0 4.5 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0 2.5 3.6 5.0 12

総 ｱ ﾙ ｶ ﾘ 度  mg/L　 31.0 30.0 20.0 28.0 30.0 30.0 30.0 29.0 29.0 29.0 30.0 28.0 20.0 28.7 31.0 12

電 気 伝 導 率  μS/cm･25℃ 171 165 118 152 194 167 172 174 170 168 175 161 118 166 194 12

臭 素 イ オ ン  mg/L　 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 0.03　未満 12

令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月 令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月

採 水 年 月

　水質検査結果　（水質管理目標設定項目）

検査項目

検査項目

令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月 令和５年度　三ツ松系原水　4月～3月

採 水 年 月

　水質検査結果　（独自検査項目）


